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Bild 11: Der Schaltplan für die Steuerung 
des Wärmetauschers. Erstellt mit Fritzing.

Da die Zeitübertragung über UDP-Transport läuft, geben wir den lokalen Port 8888 an. 
Die NTP_Packet_Size beträgt 48 Byte. Danach starten wir die Ethernet-UDP-Instanz und 
setzen alle Zeitvariablen auf null.

Nun kommt der Ethernet-Client an die Reihe, wo alle erforderlichen Adressen und Pass-
wörter festgelegt werden. Hierbei sollte möglichst vermieden werden, das Passwort per 
Klartext zu übertragen, sondern dieses für die Übertragung zu verschlüsseln.

Bild 12: Die grüne Linie zeigt den optima-
len Wertebereich für gutes Raumklima.
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