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an D 4 erhalten wir dann eine Ausgangsspannung von 12 V. 
Beim Ausgangskondensator C 7 muss es sich unbedingt um 
einen Low-ESR-Typ handeln. 
C 5 sorgt für einen Softstart beim Anlegen der Betriebsspan-
nung und die Kondensatoren C 2, C 3 und C 6 dienen zur all-
gemeinen Störunterdrückung.

Nachbau

Der praktische Aufbau der unterbrechungsfreien Stromver-
sorgung USV 12 stellt keine große Herausforderung dar, da 
wie bei allen ELV-Bausätzen sämtliche SMD-Komponenten 
werkseitig vorbestückt sind. Von Hand bleiben somit nur 

Fertig aufgebaute Leiterplatine mit zugehörigem Bestückungsplan

Bild 2: Schaltbild der unterbrechungsfreien Stromversorgung USV  12




